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PKO - 22-097/A0 204

e pii pouziti ramu konstrukce nebo vypliiového materialu, ktery ma vyssi tepelnou
vodivost nez zkouseny, musi se prokazat, Ze nevzroste teplota na neohfivani strané
nad mezni teplotu;
zvétSeni profili sloupkd;

e sniZeni vysky stény;

e zvétSeni poctu vodorovnych styki;

e zvétSeni Sitky.

5. Ustanoveni o vyuzitelnosti
5.1. Omezeni

Platnost poZarné klasifika¢niho osvéd¢eni je do 2025-12-19 pokud nedojde ke zméné
vyrobku nebo normovych ustanoveni.

5.2. Upozornéni

Toto pozarné klasifikacni osvé€d€eni plati pouze jako celek, pfi¢emzZ kazda strana musi
byt opatiena identifika¢nim &islem protokolu o klasifikaci, ¢islem strany z celkového
poctu stran a razitkem zhotovitele. Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni
typu ani certifikaci vyrobku.
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